
中⻑期整備計画（建築）

供⽤年数 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

機 器 名 称 供⽤ 修繕・更新 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
開始 周期 係数 費⽤ 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

[年] [年] [千円] H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47

A-1 保護アスファルト防⽔ ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.破損修繕 20 ◎

2.撤去 20 ◎
3.処分 20 ◎

更新 1.更新 40
2.撤去 40
3.処分 40

A-2 保護アスファルト断熱防⽔ ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.破損修繕 20 ◎

2.撤去 20 ◎
3.処分 20 ◎

更新 1.更新 40
2.撤去 40
3.処分 40

A-3 アスファルト露出防⽔ ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.破損修繕 5 ◎ ◎

2.撤去 5 ◎ ◎
3.処分 5 ◎ ◎
4.仕上塗料塗り 10 ◎ ◎

更新 1.更新 40
2.撤去 40
3.処分 40

A-4 アスファルト露出断熱防⽔ ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.破損修繕 5 ◎ ◎

2.撤去 5 ◎ ◎
3.処分 5 ◎ ◎
4.仕上塗料塗り 10 ◎

更新 1.更新 40
2.撤去 40
3.処分 40

A-5 アスファルト露出防⽔パラペット⽴上り ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.破損修繕 5 ◎ ◎

2.撤去 5 ◎ ◎
3.処分 5 ◎ ◎
4.仕上塗料塗り 10 ◎

更新 1.更新 40
2.撤去 40
3.処分 40

A-6 合成ゴムシート ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

建設 2006 25 ● ◎ ◎
修繕 1.破損修繕 5 ◎

2.撤去 5 ◎
3.処分 5 ◎
4.仕上塗料塗り 10 ◎

更新 1.更新 25 ◎
2.撤去 25 ◎
3.処分 25 ◎

第２期事業期間

◎は事業期間内に更新を必須とする項⽬を⽰す。但し、更新年度は指定するものではなく、機器劣化状況及び施設利⽤状況等を鑑み、事業期間内で計画するものとする。
修繕については標準周期を参照し、事業期間終了後も施設運営継続が可能となるよう、事業者が適宜⾒込むものとする。（要求⽔準書3.1参照）
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中⻑期整備計画（建築）

供⽤年数 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

機 器 名 称 供⽤ 修繕・更新 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
開始 周期 係数 費⽤ 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

[年] [年] [千円] H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47

第２期事業期間

◎は事業期間内に更新を必須とする項⽬を⽰す。但し、更新年度は指定するものではなく、機器劣化状況及び施設利⽤状況等を鑑み、事業期間内で計画するものとする。
修繕については標準周期を参照し、事業期間終了後も施設運営継続が可能となるよう、事業者が適宜⾒込むものとする。（要求⽔準書3.1参照）

A-7 合成ゴムシートパラペット⽴上り ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

建設 2006 25 ● ◎ ◎
修繕 1.破損修繕 5 ◎

2.撤去 5 ◎
3.処分 5 ◎
4.仕上塗料塗り 10 ◎

更新 1.更新 25 ◎
2.撤去 25 ◎
3.処分 25 ◎

A-8 ウレタン系塗り防⽔ ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

建設 2006 25 ● ◎ ◎
修繕 1.破損修繕 5 ◎

2.撤去 5 ◎
3.処分 5 ◎
4.仕上塗料塗り 10 ◎

更新 1.更新 25 ◎
2.撤去 25 ◎
3.処分 25 ◎

A-9 ふっ素樹脂⻑尺⾦属板（⽡棒葺き・平葺き） ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.破損修繕 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 40
2.撤去 40
3.処分 40

A-10 アルミ製笠⽊ ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
更新 1.更新 0

2.解体 0
3.処分 0

A-11 トップライト ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
更新 1.ｼｰﾘﾝｸﾞ取替え 20 ◎

2.撤去 20 ◎
3.処分 20 ◎

A-12 屋根シーリング ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 20 ● ◎ ◎
更新 1.更新 0 ◎

2.解体 0 ◎
3.処分 0 ◎

A-13 外部壁 タイル張り ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

建設 2006 50 ● ◎
修繕 1.ﾀｲﾙの割れ､⽋け取替え 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎
4.打診点検 10 ◎

更新 1.更新 50
2.解体 50
3.処分 50

A-14 外部壁 複層仕上塗材塗り（コンクリート下地） ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.上塗り再塗装 20 ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
A-15 外部壁 複層仕上塗材塗り（ＥＣＰ下地） ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.上塗り再塗装 20 ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40



中⻑期整備計画（建築）

供⽤年数 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

機 器 名 称 供⽤ 修繕・更新 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
開始 周期 係数 費⽤ 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

[年] [年] [千円] H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47

第２期事業期間

◎は事業期間内に更新を必須とする項⽬を⽰す。但し、更新年度は指定するものではなく、機器劣化状況及び施設利⽤状況等を鑑み、事業期間内で計画するものとする。
修繕については標準周期を参照し、事業期間終了後も施設運営継続が可能となるよう、事業者が適宜⾒込むものとする。（要求⽔準書3.1参照）

A-16 外部壁 ｱｸﾘﾙｸﾘﾔｰ塗材塗り（ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し⾯） ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 20 ● ◎ ◎
修繕 1.上塗り再塗装 10
更新 1.更新 20 ◎

2.解体 20 ◎
A-17 外部壁 複層仕上塗材塗り（外断熱⾯） ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.上塗り再塗装 20 ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
A-18 外部壁 シーリング ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 20 ● ◎ ◎
更新 1.更新 20 ◎

2.解体 20 ◎
3.処分 20 ◎

A-19 外部 アルミ製カーテンウォール ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ取替 20 ◎

2.撤去 20 ◎
3.処分 20 ◎

更新 1.更新 60
2.解体 60
3.処分 60

A-20 外部天井 アルミ製複合パネル（塗装板） ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.ﾊﾟﾈﾙ破損修繕 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 60
2.解体 60
3.処分 60

A-21 外部天井 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ（塗装板） ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.表⾯の塗装塗り替え 10 ◎

2.ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕 10 ◎
3.撤去 10 ◎
4.処分 10 ◎

更新 1.更新 40
2.解体 40
3.処分 40

A-22 外部天井 鉄鋼梁EP ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 20 ● ◎ ◎
修繕 1.ﾊﾟﾈﾙ破損修繕 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 20
2.解体 20
3.処分 20

A-23 外部床 花崗岩ジェットバーナー仕上 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.破損修繕 0

2.撤去 0
3.処分 0

A-24 外部床 磁器質タイル張り（２００⾓、１００⾓） ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.ﾀｲﾙのわれ､⽋け取替え 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎



中⻑期整備計画（建築）

供⽤年数 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

機 器 名 称 供⽤ 修繕・更新 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
開始 周期 係数 費⽤ 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

[年] [年] [千円] H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47

第２期事業期間

◎は事業期間内に更新を必須とする項⽬を⽰す。但し、更新年度は指定するものではなく、機器劣化状況及び施設利⽤状況等を鑑み、事業期間内で計画するものとする。
修繕については標準周期を参照し、事業期間終了後も施設運営継続が可能となるよう、事業者が適宜⾒込むものとする。（要求⽔準書3.1参照）

A-25 外部床 防塵塗装・ウレタン系塗床 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

建設 2006 25 ● ◎ ◎
修繕 1.破損修繕 5 ◎

2.撤去 5 ◎
3.処分 5 ◎
4.仕上塗料塗り 10 ◎

更新 1.更新 25 ◎
2.解体 25 ◎
3.処分 25 ◎

A-26 外部雑 タラップ・⼿摺・他 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

建設 2006 50 ● ◎
更新 1.更新 50

2.解体 50
3.処分 50

A-27 外部建具 アルミ製⼀般窓 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.部品の交換 5 ◎ ◎

2.ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ取替え 20 ◎
3.建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ取替え 20 ◎

更新 1.更新 40
2.解体 40
3.処分 40

A-28 外部建具 アルミ製ガラリ ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.ｼｰﾘﾝｸﾞ取替え 20 ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
3.処分 40

A-29 外部建具 鋼製建具 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.部品の交換 5 ◎ ◎

2.塗装の塗り替え 10 ◎
3.ｼｰﾘﾝｸﾞ取替え 20 ◎

更新 1.更新 60
2.解体 60
3.処分 60

A-30 外部建具 シャッター ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.部品の交換 5 ◎ ◎

2.塗装の塗り替え 10 ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
3.処分 40

A-31 外部建具 ステンレス製引分け⾃動扉 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

建設 2006 50 ● ◎
修繕 1.駆動装置部品の交換 5 ◎ ◎

2.ｼｰﾘﾝｸﾞ取替え 10 ◎
更新 1.更新 50

2.解体 50
3.処分 50

A-32 外部建具 ガラス ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
3.処分 40

A-33 内部建具 鋼製建具SOP ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 20 ● ◎ ◎
更新 1.更新 20 ◎

2.解体 20 ◎



中⻑期整備計画（建築）

供⽤年数 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

機 器 名 称 供⽤ 修繕・更新 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
開始 周期 係数 費⽤ 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

[年] [年] [千円] H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47

第２期事業期間

◎は事業期間内に更新を必須とする項⽬を⽰す。但し、更新年度は指定するものではなく、機器劣化状況及び施設利⽤状況等を鑑み、事業期間内で計画するものとする。
修繕については標準周期を参照し、事業期間終了後も施設運営継続が可能となるよう、事業者が適宜⾒込むものとする。（要求⽔準書3.1参照）

A-34 内部建具 鋼製軽量建具 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 20 ● ◎ ◎
修繕 1.部品の交換 5 ◎

2.化粧ｼｰﾄ張替え 20
更新 1.更新 20 ◎

2.解体 20 ◎
3.処分 20 ◎

A-35 内部建具 ⽊製建具・窓カウンター ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 20 ● ◎ ◎
修繕 1.部品の交換 5 ◎

2.化粧ｼｰﾄ張替え 20
更新 1.更新 20 ◎

2.解体 20 ◎
3.処分 20 ◎

A-36 内部建具 硝⼦・鋼製建具・シャッター ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.部品の交換 5 ◎ ◎

2.化粧ｼｰﾄ張替え 20 ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
3.処分 40

A-37 内部床 花崗岩ジェットバーナー仕上 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.破損修繕 0

2.撤去 0
3.処分 0

A-38 内部床 タイル張り ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.ﾀｲﾙの割れ､⽋け取替え 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 60
2.解体 60
3.処分 60

A-39 内部床 ビニル床タイル張り ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.ﾀｲﾙの割れ､⽋け取替え 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 60
2.解体 60
3.処分 60

A-40 内部床 ビニル床シート張り ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.破損部分の取替え 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 60
2.解体 60
3.処分 60



中⻑期整備計画（建築）

供⽤年数 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

機 器 名 称 供⽤ 修繕・更新 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
開始 周期 係数 費⽤ 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

[年] [年] [千円] H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47

第２期事業期間

◎は事業期間内に更新を必須とする項⽬を⽰す。但し、更新年度は指定するものではなく、機器劣化状況及び施設利⽤状況等を鑑み、事業期間内で計画するものとする。
修繕については標準周期を参照し、事業期間終了後も施設運営継続が可能となるよう、事業者が適宜⾒込むものとする。（要求⽔準書3.1参照）

A-41 内部床 タイルカーペット張り ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

建設 2006 30 ● ◎
修繕 1.破損部分の取替え 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 30
2.解体 30
3.処分 30

A-42 内部床 フリーアクセスフロア ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

建設 2006 30 ● ◎
修繕 1.破損部分の取替え 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 30
2.解体 30
3.処分 30

A-43 内部床 フローリング ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

建設 2006 50 ● ◎
修繕 1.破損部分の取替え 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 50
2.解体 50
3.処分 50

A-44 内部床 縁甲板張り ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

建設 2006 50 ● ◎
修繕 1.破損部分の取替え 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 50
2.解体 50
3.処分 50

A-45 内部床 畳 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

建設 2006 50 ● ◎
修繕 1.表替え 10 ◎
更新 1.更新 50

2.解体 50
3.処分 50

A-46 内部床 防塵塗装 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.破損修繕 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 60
2.解体 60
3.処分 60

A-47 内部壁 ⽯張り（花崗岩・⼤理⽯） ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 168,678 ●
修繕 1.破損修繕 0 1.000 168,678

2.撤去 0 1.000 168,678

3.処分 0 1.000 168,678

A-48 内部壁 タイル張り ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.ﾀｲﾙの割れ､⽋け取替え 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

A-49 内部壁 ボード張りＥＰ（LGS下地）  ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.塗装の塗替え 20 ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
3.処分 40



中⻑期整備計画（建築）

供⽤年数 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

機 器 名 称 供⽤ 修繕・更新 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
開始 周期 係数 費⽤ 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

[年] [年] [千円] H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47

第２期事業期間

◎は事業期間内に更新を必須とする項⽬を⽰す。但し、更新年度は指定するものではなく、機器劣化状況及び施設利⽤状況等を鑑み、事業期間内で計画するものとする。
修繕については標準周期を参照し、事業期間終了後も施設運営継続が可能となるよう、事業者が適宜⾒込むものとする。（要求⽔準書3.1参照）

A-50 内部壁 ボード張りクロス（LGS下地） ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張替え 20 ◎

2.撤去 20 ◎
3.処分 20 ◎

更新 1.更新 40
2.解体 40
3.処分 40

A-51 内部壁 ボード張り不燃化粧板クロス（LGS下地） ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.接着剤のはがれ補修 20 ◎

2.OS塗替え 20 ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
3.処分 40

A-52 内部壁 ビニル⼱⽊ ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.はくり、われ 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 40
2.解体 40
3.処分 40

A-53 内部壁 ⽊製⼱⽊ ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.塗装の塗替え 20 ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
3.処分 40

A-54 内部天井 アルミ製複合パネル ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.ﾊﾟﾈﾙ破損修繕 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 60
2.解体 60
3.処分 60

A-55 内部天井 岩綿吸⾳板 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 40
2.解体 40
3.処分 40

A-56 内部天井 化粧⽯膏ボード ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.ﾎﾞｰﾄﾞの破損修繕 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 40
2.解体 40
3.処分 40



中⻑期整備計画（建築）

供⽤年数 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

機 器 名 称 供⽤ 修繕・更新 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
開始 周期 係数 費⽤ 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

[年] [年] [千円] H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47

第２期事業期間

◎は事業期間内に更新を必須とする項⽬を⽰す。但し、更新年度は指定するものではなく、機器劣化状況及び施設利⽤状況等を鑑み、事業期間内で計画するものとする。
修繕については標準周期を参照し、事業期間終了後も施設運営継続が可能となるよう、事業者が適宜⾒込むものとする。（要求⽔準書3.1参照）

A-57 内部天井 ⽯膏ボードビニルクロス張り ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張替え 20 ◎

2.撤去 20 ◎
3.処分 20 ◎

更新 1.更新 40
2.解体 40
3.処分 40

A-58 内部天井 グラスウールボード張り ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
3.処分 40

A-59 内部雑 便所スクリーン ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.⾦物の交換 5 ◎ ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
3.処分 40

A-60 内部雑 化粧洗⾯カウンター ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
更新 1.更新 40

2.撤去 40
3.処分 40

A-61 内部雑 ブラインド ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.スラットの交換 5 ◎ ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
3.処分 40

A-62 内部雑 造作家具 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.補修 5 ◎ ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
3.処分 40

A-63 内部雑 流し台・吊⼾棚 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
更新 1.更新 40

2.撤去 40
3.処分 40

A-64 内部雑 ブラインドボックス ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.破損修理 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 40
2.解体 40
3.処分 40

A-65 内部雑 掲⽰板 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.破損修理 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 40
2.解体 40
3.処分 40

A-66 内部雑 ⼿摺等 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.補修 5 ◎ ◎
更新 1.更新 60

2.解体 60
3.処分 60



中⻑期整備計画（建築）

供⽤年数 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

機 器 名 称 供⽤ 修繕・更新 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
開始 周期 係数 費⽤ 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

[年] [年] [千円] H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47

第２期事業期間

◎は事業期間内に更新を必須とする項⽬を⽰す。但し、更新年度は指定するものではなく、機器劣化状況及び施設利⽤状況等を鑑み、事業期間内で計画するものとする。
修繕については標準周期を参照し、事業期間終了後も施設運営継続が可能となるよう、事業者が適宜⾒込むものとする。（要求⽔準書3.1参照）

A-67 内部雑 ノンスリップ ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.補修 5 ◎ ◎

更新 1.更新 60
2.解体 60
3.処分 60

A-68 内部雑 サイン、その他 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

建設 2006 40 ● ◎
修繕 1.補修 5 ◎ ◎
更新 1.更新 40

2.解体 40
3.処分 40

A-69 外構雑 ⼿摺 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

建設 2006 50 ● ◎
更新 1.更新 50

2.解体 50
3.処分 50

A-70 外構雑 屋上庭園 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.破損部分の取替え 10 ◎

2.撤去 10 ◎
3.処分 10 ◎

更新 1.更新 60
2.解体 60
3.処分 60

A-71 外構雑 屋上階段・旗竿 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
更新 1.更新 60

2.解体 60
3.処分 60

A-72 外構雑 囲障 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.フェンス取替え 50

2.撤去 50
3.処分 50

A-73 外構舗装 アスファルト舗装 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
更新 1.更新 60

2.撤去 60
3.処分 60

A-74 外構舗装 インターロッキングブロック舗装 ― 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

建設 2006 60 ●
修繕 1.ﾌﾞﾛｯｸの⽋け､取替え 10 ◎

更新費⽤ [千円]
修繕費⽤ [千円]
合計 [千円]




