


2213000311

別表

電子入札

0 調達案件番号

1 工事（業務）番号

2 工事（業務）概要 工事（業務）名

電子入札案件区分

施行担当課

電話番号
17

施行担当課及び
電話番号

環）環境事業部施設整備課

011-211-2918

11
入札及び開札の日
時・場所等

電子入札システムによること。提出方法

令和4年02月24日　09時30分

場所

令和4年02月21日　（08時00分～20時00分）
令和4年02月22日　（08時00分～17時00分）

電子入札

（入札日等訂正版）

22（環）第 0003 号

2213000311

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

落札結果通知予定日 令和4年3月2日

入札期間（年月日）

開札予定日時

札幌市中央区北1条西2丁目　札幌市役所本庁舎14階財政局入札室

6
入札参加資格の
申請及び審査 申請書等提出期限（日） 開札日の翌日まで（審査順１位の落札候補者のみ）

審査方式 事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0002

1   
式

電線管          別紙 00-0003

1   
式

ボックス類      別紙 00-0004

1   
式

支持材          別紙 00-0005

1   
式

防火区画        別紙 00-0006

貫通処理等      1   
式

配線器具類      別紙 00-0007

1   
式

試験調整費      別紙 00-0008

1   
式

はつり工事      別紙 00-0009

1   
式

ダイオキシン対策 別紙 00-0010

費              1   
式

撤去            別紙 00-0011

1   
式

計

監視カメラ設備 監視カメラ設備

sb02789
タイプライターテキスト
誤



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ケーブル        別紙 00-0002

1   
式

電線管          別紙 00-0003

1   
式

ボックス類      別紙 00-0004

1   
式

支持材          別紙 00-0005

1   
式

防火区画        別紙 00-0006

貫通処理等      1   
式

配線器具類      別紙 00-0007

1   
式

試験調整費      別紙 00-0008

1   
式

はつり工事      別紙 00-0009

1   
式

ダイオキシン対策 別紙 00-0010

費              1   
式

仮設費       

1   
式

撤去            別紙 00-0012

1   
式

計

監視カメラ設備 監視カメラ設備

sb02789
タイプライターテキスト
正

sb02789
四角形

sb02789
タイプライターテキスト
細目の追加
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一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

ナス総合設備事務所 Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号

区
 
分

担　当 設　計 図面番号年　 月　 日

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

付近見取り図・配置図

０３株式

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

校　閲

会社
縮　
　

尺

図　

面　

名

発寒破砕工場

発寒清掃工場

工事場所：発寒破砕工場　札幌市西区発寒１５条１４丁目２－３０
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附近見取図　1/2500
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タイプライターテキスト
誤



A 1  1 / 2 5 0 0

A 3  1 / 5 0 0 0

A 3  1 / 2 0 0 0

A 1  1 / 1 0 0 02 0 2 1 . 1 2 . 1 7

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

ナス総合設備事務所 Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号

区
 
分

担　当 設　計 図面番号年　 月　 日

Ai r  c o n d i t i o n i n g・S a n i t a r y・E l e c t r i c・P l a n i n g・ Su p e r v i s e・・・・

工　

事　

名

付近見取り図・配置図

０３株式

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

校　閲

会社
縮　
　

尺
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縮　
　

尺

2021.12.17 Ｅ

電　気

校　閲

一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号ナス総合設備事務所
設　計 年　 月　 日 図面番号

区
 
分

会社

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号 改修
株式

監視カメラ設備系統図 ０４
図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

担　当

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

21ｲﾝﾁ×18

ﾓﾆﾀｰ

ﾓﾆﾀｰ

ﾓﾆﾀｰ 75ｲﾝﾁ

42ｲﾝﾁ

２１インチ　液晶ディスプレイ

７５インチ４Ｋ　ＵＨＤ液晶ディスプレイ

４３インチ４Ｋ　ＵＨＤ液晶ディスプレイ

ネットワークビデオデコーダーNVD

EM-UTP4P(Cat6)

NVD NVD

NVD

NVD

中央監視装置内

NVD

ｺﾞﾐｸﾚｰﾝ操作室１

75型ﾓﾆﾀｰﾓﾆﾀｰ

廊下５

NVD

NVD

43ｲﾝﾁ

75ｲﾝﾁ

NVD

ﾓﾆﾀｰ NVD

NVDﾓﾆﾀｰ

NVD

ﾓﾆﾀｰ

NVD NVD

75型ﾓﾆﾀｰ

ＨＵＢ収納盤Ｄ

ＨＵＢ収納盤Ｂ

ＨＵＢ収納盤Ｃ

屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

B

ＨＵＢ収納盤Ａ

ネットワークカメラ

D HUB

屋外対応仰角フルＨＤネットワークカメラ

A

C

HUB

ﾓﾆﾀｰ

ｺﾞﾐｸﾚｰﾝ操作室２

B

名　　　　称

HUB

C

記　号

HUB

HUB

A

投入ｽﾃｰｼﾞ２

画面操作用パソコン　カメラ操作リモコン

１号灰ﾋﾟｯﾄ２

清掃工場

A

１号灰ｺﾝﾍﾞﾔ

43ｲﾝﾁﾓﾆﾀｰ

駐車場２

ﾓﾆﾀｰ

光ケーブルSM-8C ((CR))

破砕工場

１号灰ﾋﾟｯﾄ１

B

C

画面操作用パソコン　カメラ操作リモコン

玄関

D

２号炉内

１号炉内

２号灰ﾋﾟｯﾄ

煙突

C
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B
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B
C

２号水面計

B

１号水面計
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B B
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６F
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43ｲﾝﾁ
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事務室

B

２号投入ﾎｯﾊﾟｰ

HUB
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A

１号投入ﾎｯﾊﾟｰ

D

75ｲﾝﾁ ﾓﾆﾀｰ 75ｲﾝﾁ

HUB

ｽﾃｰｼﾞ入口

ｽﾃｰｼﾞ監視室２

共同溝

Ｂ１Ｆ

ｽﾃｰｼﾞ監視室１

投入口全体

灰ｸﾚｰﾝ操作室

HUB

43ｲﾝﾁ

１号混練

駐車場１

２号灰ｺﾝﾍﾞﾔ

ﾓﾆﾀｰ

２号混練 灰出

HUB

ﾓﾆﾀｰ

43ｲﾝﾁ
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投入ｽﾃｰｼﾞ１

ｽﾃｰｼﾞ出口１

B

ﾓﾆﾀｰ
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計量所
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投入口No,8
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C
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43ｲﾝﾁ
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新設

sb02789
タイプライターテキスト
誤

sb02789
四角形

sb02789
四角形



縮　
　

尺

2021.12.17 Ｅ

電　気

校　閲

一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号ナス総合設備事務所
設　計 年　 月　 日 図面番号

区
 
分

会社

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号 改修
株式

監視カメラ設備系統図 ０４
図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

担　当

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

21ｲﾝﾁ×18

ﾓﾆﾀｰ

ﾓﾆﾀｰ

ﾓﾆﾀｰ 75ｲﾝﾁ

42ｲﾝﾁ

２１インチ　液晶ディスプレイ

７５インチ４Ｋ　ＵＨＤ液晶ディスプレイ

４３インチ４Ｋ　ＵＨＤ液晶ディスプレイ

ネットワークビデオデコーダーNVD

EM-UTP4P(Cat6)

NVD NVD

NVD

NVD

中央監視装置内
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ｺﾞﾐｸﾚｰﾝ操作室１
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屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

B

ＨＵＢ収納盤Ａ

ネットワークカメラ

D HUB

屋外対応仰角フルＨＤネットワークカメラ

A

C

HUB

ﾓﾆﾀｰ

ｺﾞﾐｸﾚｰﾝ操作室２

B

名　　　　称

HUB

C

記　号

HUB

HUB

A

投入ｽﾃｰｼﾞ２

画面操作用パソコン　カメラ操作リモコン

１号灰ﾋﾟｯﾄ２

清掃工場

A

１号灰ｺﾝﾍﾞﾔ

43ｲﾝﾁﾓﾆﾀｰ

駐車場２

ﾓﾆﾀｰ

光ケーブルSM-8C ((CR))

破砕工場

１号灰ﾋﾟｯﾄ１

B

C

画面操作用パソコン　カメラ操作リモコン

玄関

D
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HUB
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B B

ｽﾃｰｼﾞ出口２

B

B

５Ｆ

B

スロープ

B
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３Ｆ

B

B

A

６F

ｺﾞﾐﾋﾟｯﾄ２

43ｲﾝﾁ

４Ｆ

事務室

B

２号投入ﾎｯﾊﾟｰ

HUB

CB

A
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D

75ｲﾝﾁ ﾓﾆﾀｰ 75ｲﾝﾁ

HUB

ｽﾃｰｼﾞ入口

ｽﾃｰｼﾞ監視室２

共同溝

Ｂ１Ｆ

ｽﾃｰｼﾞ監視室１

投入口全体

灰ｸﾚｰﾝ操作室

HUB

43ｲﾝﾁ

１号混練

駐車場１

２号灰ｺﾝﾍﾞﾔ

ﾓﾆﾀｰ

２号混練 灰出

HUB

ﾓﾆﾀｰ

43ｲﾝﾁ

HUB

投入ｽﾃｰｼﾞ１

ｽﾃｰｼﾞ出口１

B

ﾓﾆﾀｰ

ｺﾝﾃﾞﾝｻ吸気

計量所

B

B

投入口No,8

75ｲﾝﾁ

C

２号炉内前

43ｲﾝﾁ

飛灰ﾋﾟｯﾄ

灰ｸﾚｰﾝ操作室

HUB

１Ｆ

３Ｆ

灰出外部

２Ｆ

煙突

ﾓﾆﾀｰ

中央監視室

車列監視

21ｲﾝﾁ

新設 新設

新設

５Ｆ

６F

ＰＨ

４Ｆ

２Ｆ

１Ｆ

Ｂ１Ｆ

5
,
5
0
0

5
,
5
0
0

5
,
0
0
0

4
,
2
5
0

6
,
5
0
0

9
,
3
5
0

5
,
0
0
0

１Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

４Ｆ

ＰＨ

7
,
0
0
0

6
,
5
0
0

3
,
0
0
0

9
,
6
0
0

キャットウォーク高さ　2FL + 7 , 2 5 0

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
タイプライターテキスト


sb02789
タイプライターテキスト
階高の追加キャットウォーク高さの追加

sb02789
タイプライターテキスト
階高の追加

sb02789
タイプライターテキスト
正



2021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/200

区
 
分

担　当 設　計 図面番号年　 月　 日

ナス総合設備事務所
Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

会社

改修

１０株式

電　気

校　閲

１階平面図 縮　
　

尺

図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

光ケーブルSM-8C ((CR))

溶融亜鉛めっき防水

▲コア抜き 32mm-200L

EM-UTP4P(Cat6)×3 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((CD))

PB.200×200×200

防火区画処理×2

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((CD))

PB.200×200×200

PB.200×200×200
サビ止め

EM-UTP4P(Cat6) (E25)

EM-UTP4P(Cat6)×3 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((E39))

溶融亜鉛めっき防水

PB.200×200×200

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

EM-UTP4P(Cat6) 天井内

EM-UTP4P(Cat6)×5 ((CD))EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

光ケーブルSM-8C

PB.200×200×200

EM-UTP4P(Cat6)×3 (E31)

光ケーブルSM-8C

溶融亜鉛めっき防水

サビ止め

光ケーブルSM-8C ((E25))

光ケーブルSM-8C ((E25))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) (G22)

EM-UTP4P(Cat6) ((E39))

PB.200×200×200

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((CD))

1L-3

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

PB.200×200×200 EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) 天井内

溶融亜鉛めっき防水

溶融亜鉛めっき防水

EM-UTP4P(Cat6) (G22)

▲コア抜き 32mm-200L

▲コア抜き 32mm-200L

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((CD))

▲コア抜き 28mm-200L×2

溶融亜鉛めっき防水

PB.200×200×200

EM-EEF2.0-2C E1.6(G22)

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

２号混練

灰出外部

１号混練

１号灰コンベヤ

２号灰コンベヤ

灰出

MCB1P50/20

MCB1P50/20

MCB1P50/20

ELB2P50/20

MCB2P50/20

MCB1P50/20

MCB1P50/20

MCB1P50/20

MCB2P50/20

100/100

MCB1P50/20

MCB1P50/20

発電機回路

MCB3P

投光器 LPJ1M-180

RMCB2P50/20

NT

壁取付金物

MCB1P50/20

B天井吊下げ金物使用

ハウジング

電源再使用

C

B

MCB1P50/20

MCB1P50/20

MCB1P50/20 MCB1P50/20

D

1L-3

MCB1P50/20

A

ハウジング

MCB1P50/20

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

B

ハウジング

ハウジング

天井吊下げ金物使用

A

※特記なきPBは既設とする

B
投光器 LPJ1M-180
電源再使用

ハウジング

既設電源使用

B

B

天井吊下げ金物使用

MCB2P50/20

RMCB2P50/20

100/100

MCB2P50/20

MCB2P50/20

MCB3P

MCB1P50/20

MCB1P50/20

NT

商用回路

MCB2P50/20

1Φ3W　200/100V

予備

1Φ3W　200/100V

予備→HUB電源

MCB2P50/20

EM-UTP4P(Cat6)×3 (E31)

駐車場２

HU
B

駐車場１

玄関

煙突

10,0007,000

Y7

6,000 9,0007,000

5,
0
00

Y3

Y15

Y13

Y4

Y9

Y1

9,000 9,000

3,
5
00

5
,
00

0

60
,
00
0

Y8

6,
50
0

4,
00

0

6
,
00
0

X7 X10X4

5,
0
00

5
,
00
0

8
,
00

0

7
,0
0
0

6,000

X14X3

100,500

8,000

X6 X13X12X8 X9 X11X2

6,000

X5

7,000

Y6

5,
0
00

4,
0
00

Y5

Y2

Y11

Y14

5
,
00
0

Y12

X1

5
,
00
0

Y10

8,000 8,500

ELV

ELV

UP

循環剤ブロワ室

灰ピット
灰固形化室

通路4

重油タンク室1

電気室

DN

給水ポンプ室

ボイラー用ポンプ室

塗装室

ブロータンク室

コンプレッサー室

工作室

炉室

階段1

非常用発電機室

通路5

階段2

階段3

階段4

階段5

玄関

ポンプ用部品庫

重油タンク室2

前室3

循環剤ブロワ室

ハロンボンベ室

ファンルーム2

通路2

灰ピット

タービン発電機室

バケット置場

灰出場

押込送風機室

吹抜

灰沈殿槽

ダストピット

誘引通風機

UP

汚水処理室

ホール

脱気器室

誘引通風機

硫酸タンク室

汚水ﾌﾞﾛｱ室

ファンルーム1

灰沈殿槽工作資材室

便所

清掃支部

通路1

通路3

押込送風機室

ごみピット

風除室

汚水処理電気室

大型機械修理室

物入

　1階　平面図　

sb02789
タイプライターテキスト
誤

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形



2021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/200

区
 
分

担　当 設　計 図面番号年　 月　 日

ナス総合設備事務所
Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

会社

改修

１０株式

電　気

校　閲

１階平面図 縮　
　

尺

図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

光ケーブルSM-8C ((CR))

溶融亜鉛めっき防水

▲コア抜き 32mm-200L

EM-UTP4P(Cat6)×3 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((CD))

PB.200×200×200

防火区画処理×2

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((CD))

PB.200×200×200

PB.200×200×200
サビ止め

EM-UTP4P(Cat6) (E25)

EM-UTP4P(Cat6)×3 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((E39))

溶融亜鉛めっき防水

PB.200×200×200

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

EM-UTP4P(Cat6) 天井内

EM-UTP4P(Cat6)×5 ((CD))EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

光ケーブルSM-8C

PB.200×200×200

EM-UTP4P(Cat6)×3 (E31)

光ケーブルSM-8C

溶融亜鉛めっき防水

サビ止め

光ケーブルSM-8C ((E25))

光ケーブルSM-8C ((E25))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) (G22)

EM-UTP4P(Cat6) ((E39))

PB.200×200×200

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((CD))

1L-3

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

PB.200×200×200 EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) 天井内

溶融亜鉛めっき防水

溶融亜鉛めっき防水

▲コア抜き 32mm-200L

▲コア抜き 32mm-200L

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((CD))

▲コア抜き 28mm-200L×2

溶融亜鉛めっき防水

PB.200×200×200

EM-EEF2.0-2C E1.6(G22)

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

MCB1P50/20

MCB1P50/20

MCB1P50/20

ELB2P50/20

MCB2P50/20

MCB1P50/20

MCB1P50/20

MCB1P50/20

MCB2P50/20

100/100

MCB1P50/20

MCB1P50/20

発電機回路

MCB3P

投光器 LPJ1M-180

RMCB2P50/20

NT

壁取付金物

MCB1P50/20

B天井吊下げ金物使用

ハウジング

電源再使用

C

B

MCB1P50/20

MCB1P50/20

MCB1P50/20 MCB1P50/20

D

1L-3

MCB1P50/20

A

ハウジング

MCB1P50/20

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

B

ハウジング

ハウジング

天井吊下げ金物使用

A

※特記なきPBは既設とする

B
投光器 LPJ1M-180
電源再使用

ハウジング

既設電源使用

B

B

天井吊下げ金物使用

MCB2P50/20

RMCB2P50/20

100/100

MCB2P50/20

MCB2P50/20

MCB3P

MCB1P50/20

MCB1P50/20

NT

商用回路

MCB2P50/20

1Φ3W　200/100V

予備

1Φ3W　200/100V

予備→HUB電源

MCB2P50/20

EM-UTP4P(Cat6)×3 (E31)

HU
B

煙突

10,0007,000

Y7

6,000 9,0007,000

5,
0
00

Y3

Y15

Y13

Y4

Y9

Y1

9,000 9,000

3,
5
00

5
,
00

0

60
,
00
0

Y8

6,
50
0

4,
00

0

6
,
00
0

X7 X10X4

5,
0
00

5
,
00
0

8
,
00

0

7
,0
0
0

6,000

X14X3

100,500

8,000

X6 X13X12X8 X9 X11X2

6,000

X5

7,000

Y6

5,
0
00

4,
0
00

Y5

Y2

Y11

Y14

5
,
00
0

Y12

X1

5
,
00
0

Y10

8,000 8,500

ELV

ELV

UP

循環剤ブロワ室

灰ピット
灰固形化室

通路4

重油タンク室1

電気室

DN

給水ポンプ室

ボイラー用ポンプ室

塗装室

ブロータンク室

コンプレッサー室

工作室

炉室

階段1

非常用発電機室

通路5

階段2

階段3

階段4

階段5

玄関

ポンプ用部品庫

重油タンク室2

前室3

循環剤ブロワ室

ハロンボンベ室

ファンルーム2

通路2

灰ピット

タービン発電機室

バケット置場

灰出場

押込送風機室

吹抜

灰沈殿槽

ダストピット

誘引通風機

UP

汚水処理室

ホール

脱気器室

誘引通風機

硫酸タンク室

汚水ﾌﾞﾛｱ室

ファンルーム1

灰沈殿槽工作資材室

便所

清掃支部

通路1

通路3

押込送風機室

ごみピット

風除室

汚水処理電気室

大型機械修理室

物入

　1階　平面図　

既設CD F L + 5 , 5 0 0

既
設

C
D
 
F
L
+
3
,
4
0
0

既設 C D F L + 3 , 4 0 0

既
設

C
D
 
F
L
+
3
,
4
0
0

既設C D  F L + 3 , 4 0 0

既設CR  F L + 3 , 4 0 0

駐車場２ FL+3,400

駐車場１ FL+3,000

１号灰コンベヤ FL+2,200

２号灰コンベヤ FL+2,200

１号混練 FL+2,000

２号混練 FL+2,000

灰出外部 FL+5,000

灰出 FL+5,000

玄関 FL+3000

隠ぺい配管または既設配管

露出配管

天井内配線またはケーブルラック配線

凡　例　　特記無きものは下記とする

新設監視カメラの用途は以下のとおり

・駐車場１：建物正面駐車スペース監視用

・駐車場２：退出路下及び建物側面

駐車スペース監視用

EM-UTP4P(Cat6) (G22)　GL+3000

図示された高さ表示は参考とする

sb02789
タイプライターテキスト
正

sb02789
四角形

sb02789
タイプライターテキスト
凡例・文言の追加

sb02789
タイプライターテキスト
機器及び配線高さの追記

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形



改修

１１株式
２階平面図

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

会社
縮　
　

尺

図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

校　閲

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/2002021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400

図面番号年　 月　 日

ナス総合設備事務所
区
 
分

担　当 設　計

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((G36))

防火区画処理 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸW800

※特記なきPBは既設とする

ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ
43型ﾓﾆﾀｰ

新設ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×2

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

ﾒﾀﾙﾓｰﾙA型ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ新設

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

ﾒﾀﾙﾓｰﾙA型ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ新設
ﾒﾀﾙﾓｰﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ新設

B

B

B

B

既設ｱｰﾑ使用

A

C

B

既設電源使用

B

壁取付金物

EM-EEF2.0-2C (E25)

▲コア抜き 32mm-200L

EM-UTP4P(Cat6)×9 ((CD))

EM-EEF2.0-2C 天井内

EM-UTP4P(Cat6) ((G22)) EM-UTP4P(Cat6)×2 (E31)

EM-UTP4P(Cat6)×2 天井内

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6)×10 (E51)

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((CD))

PB.200×200×200 サビ止

１号炉内

EM-UTP4P(Cat6)×7 ((CD))

▲コア抜き 28mm-200L

ハウジング再使用

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
新設埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 LK 金属P

EM-UTP4P(Cat6)×2 (E31) 3F HUBより

EM-UTP4P(Cat6)×3 (E31)

EM-UTP4P(Cat6)×2 天井内

EM-UTP4P(Cat6)×2 天井内

EM-UTP4P(Cat6)×3 (E31)

１号灰ﾋﾟｯﾄ１
ハウジング再使用

EM-UTP4P(Cat6)×3 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6)×3 ((G28))

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((G28))

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((G36))

EM-UTP4P(Cat6)×9 OAﾌﾛｱ内

EM-UTP4P(Cat6) ((G36))

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

２号炉内
ハウジング再使用

43型ﾓﾆﾀｰ
ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ

EM-UTP4P(Cat6) (G22)

ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ

ハウジング再使用

飛灰ﾋﾟｯﾄ

ハウジング再使用
２号灰ﾋﾟｯﾄ

１号灰ﾋﾟｯﾄ２

壁掛け

壁掛け
ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ

75型ﾓﾆﾀｰ

壁掛け
ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ

43型ﾓﾆﾀｰ

HUB

計量所

ハウジング再使用

壁掛け

43型ﾓﾆﾀｰ

ファンルーム3

通路7

廊下1

センター室

灰出場

吹抜

投入ステージ

誘引通風機室

前室5
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ステージ東側倉庫
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消石灰ブロワ室
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灰ピット
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タービン発電機室

吸込口

2号焼却炉

廊下3

ガス分析室

空調機械室1
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灰固形化室

前室4

1号焼却炉
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灰
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小修理室
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資材庫
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灰クレーン電気室
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M･H
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電気部品庫2

ELV
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改修

１１株式
２階平面図

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

会社
縮　
　

尺

図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

校　閲

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/2002021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400

図面番号年　 月　 日

ナス総合設備事務所
区
 
分

担　当 設　計

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((G36))

防火区画処理 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸW800

※特記なきPBは既設とする

ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ
43型ﾓﾆﾀｰ

新設ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×2

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

ﾒﾀﾙﾓｰﾙA型ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ新設

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

ﾒﾀﾙﾓｰﾙA型ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ新設
ﾒﾀﾙﾓｰﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ新設

B

B

B

B

既設ｱｰﾑ使用

A

C

B

既設電源使用

B

壁取付金物

EM-EEF2.0-2C (E25)

▲コア抜き 32mm-200L

EM-UTP4P(Cat6)×9 ((CD))

EM-EEF2.0-2C 天井内

EM-UTP4P(Cat6) ((G22)) EM-UTP4P(Cat6)×2 (E31)

EM-UTP4P(Cat6)×2 天井内

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6)×10 (E51)

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((CD))

PB.200×200×200 サビ止

EM-UTP4P(Cat6)×7 ((CD))

▲コア抜き 28mm-200L

ハウジング再使用

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

新設ﾒﾀﾙﾓｰﾙｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
新設埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 LK 金属P

EM-UTP4P(Cat6)×2 (E31) 3F HUBより

EM-UTP4P(Cat6)×3 (E31)

EM-UTP4P(Cat6)×2 天井内

EM-UTP4P(Cat6)×2 天井内

EM-UTP4P(Cat6)×3 (E31)

EM-UTP4P(Cat6)×3 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6)×3 ((G28))

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((G36))

EM-UTP4P(Cat6)×9 OAﾌﾛｱ内

EM-UTP4P(Cat6) ((G36))

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

ハウジング再使用

43型ﾓﾆﾀｰ
ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ

EM-UTP4P(Cat6) (G22)

ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ

ハウジング再使用

ハウジング再使用

壁掛け

壁掛け
ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ

75型ﾓﾆﾀｰ

壁掛け
ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ

43型ﾓﾆﾀｰ

HUB

壁掛け

43型ﾓﾆﾀｰ

ファンルーム3

通路7

廊下1

センター室

灰出場

吹抜

投入ステージ

誘引通風機室

前室5

DN

ステージ東側倉庫

PS

ELVホール

缶水試験室

ごみ投入扉

搬入路

ELV

UP

M･H

退出路

灰クレーン
操作室

投入扉油圧ユニット室

階段3

機械部品庫
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便所

ステーション室
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消石灰ブロワ室
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灰ピット
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タービン発電機室

吸込口

2号焼却炉
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ガス分析室

空調機械室1
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灰固形化室

前室4
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小修理室
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灰クレーン電気室
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吹抜
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電気部品庫2
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炉用部品庫1

通路6
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ファンルーム6

中央制御室

煙突
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２階　平面図　

既
設
CD

 
FL

+
3,

4
00

計量所 GL+5,500（足場あり)

飛灰ﾋﾟｯﾄ 点検歩廊上

ハウジング再使用

２号灰ﾋﾟｯﾄ 点検歩廊上

１号灰ﾋﾟｯﾄ２ 点検歩廊上

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((G28))

ハウジング再使用
１号灰ﾋﾟｯﾄ１ 点検歩廊上

２号炉内 グレーチング+1,500

１号炉内 グレーチング+1,500
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正
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機器及び配線高さの追記
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四角形
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改修

１２３階平面図

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

株式
会社

縮　
　

尺

図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

校　閲

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/2002021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400
区
 
分

図面番号年　 月　 日

ナス総合設備事務所
担　当 設　計

ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ

▲コア抜き 63mm-200L

EM-UTP4P(Cat6)×2 (E31) 2F 中央監視室へ

75型ﾓﾆﾀｰ

EM-UTP4P(Cat6)×3 (E31) 1Fより

ハウジング

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

75型ﾓﾆﾀｰ

PB.300×300×300　サビ止め

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

PB.300×300×300　溶融亜鉛めっき防水
▲コア抜き 63mm-200L

C

EM-UTP4P(Cat6)×2 (E31)

▲コア抜き 32mm-150L×2

B

※特記なきPBは既設とする

EM-UTP4P(Cat6)×11 天井内

ハウジング

自立スタンド

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

B

壁掛け

B

操作ﾊﾟｿｺﾝ

ハウジング

ハウジング

B

ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ

B
ハウジング

EM-EEF2.0-2C (E25)

新設ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×2　露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ新設

EM-UTP4P(Cat6)×4 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6)×4 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) (G22)

EM-UTP4P(Cat6)×2 天井内

EM-UTP4P(Cat6)×5 ((CD))

ステージ入口

EM-UTP4P(Cat6)×5 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6)×11 (E51)

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((G36))

HUB

EM-UTP4P(Cat6)×3 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

▲コア抜き 28mm-200L

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((G36))

投入口全体

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

EM-UTP4P(Cat6)×6 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

ステージ出口１

ステージ出口２

投入口No,8
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コンデンサー給気ヤード

資材等

搬出入口

炉室

冷暖房用ポンプ室

DN

監視室

DN

高圧蒸気溜

消石灰サイロ室

冷却塔室

脱器用部品庫

ろ過式集じん器室

炉用部品庫

廊下

1号焼却炉

UP

UP

ELV
ホール

ELV

M･H

ELV

階段6

階段7

階段5

コンデンサ用

階段2

階段1

DN

2号焼却炉

炉用部品庫3

脱気器室
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３階　平面図
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改修

１２３階平面図

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

株式
会社

縮　
　

尺

図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

校　閲

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/2002021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400
区
 
分

図面番号年　 月　 日

ナス総合設備事務所
担　当 設　計

ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ

▲コア抜き 63mm-200L

EM-UTP4P(Cat6)×2 (E31) 2F 中央監視室へ

75型ﾓﾆﾀｰ

EM-UTP4P(Cat6)×3 (E31) 1Fより

ハウジング

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

75型ﾓﾆﾀｰ

PB.300×300×300　サビ止め

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

PB.300×300×300　溶融亜鉛めっき防水
▲コア抜き 63mm-200L

C

EM-UTP4P(Cat6)×2 (E31)

▲コア抜き 32mm-150L×2

B

※特記なきPBは既設とする

EM-UTP4P(Cat6)×11 天井内

ハウジング

自立スタンド

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

B

壁掛け

B

操作ﾊﾟｿｺﾝ

ハウジング

ハウジング

B

ﾋﾞﾃﾞｵﾃﾞｺｰﾀﾞ

B
ハウジング

EM-EEF2.0-2C (E25)

新設ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×2　露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ新設

EM-UTP4P(Cat6)×4 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6)×4 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) (G22)

EM-UTP4P(Cat6)×2 天井内

EM-UTP4P(Cat6)×5 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6)×5 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6)×11 (E51)

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((G36))

HUB

EM-UTP4P(Cat6)×3 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

▲コア抜き 28mm-200L

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((G36))

EM-UTP4P(Cat6)×2 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))

EM-UTP4P(Cat6)×6 ((CD))

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))
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搬出入口
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冷暖房用ポンプ室

DN

監視室

DN

高圧蒸気溜

消石灰サイロ室

冷却塔室

脱器用部品庫

ろ過式集じん器室

炉用部品庫

廊下

1号焼却炉
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UP

ELV
ホール

ELV

M･H

ELV

階段6

階段7

階段5

コンデンサ用

階段2

階段1

DN

2号焼却炉

炉用部品庫3

脱気器室

UP

３階　平面図

投入口No,8 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ床面

ステージ出口１ ｷｬｯﾄｳｫｰｸ床面

ステージ入口 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ床面
投入口全体 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ床面

ステージ出口２ｷｬｯﾄｳｫｰｸ床面

既設CD FL+3,400
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四角形
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sb02789
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正



2021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/200

区
 
分

担　当 設　計 図面番号年　 月　 日

ナス総合設備事務所
Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

会社

改修

１４株式

電　気

校　閲

５階平面図 縮　
　

尺

図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

EM-EEF2.0-2C (MMA)

HUB

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((G22)) EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

EM-UTP4P(Cat6) ((CD))
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誤
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2021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/200ナス総合設備事務所
担　当 設　計

区
 
分

図面番号年　 月　 日校　閲

ＰＨ１階平面図

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

改修

１６
図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

株式
会社

縮　
　

尺

※特記なきPBは既設とする

既設電源使用

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

EM-UTP4P(Cat6) (G22)

EM-UTP4P(Cat6) (E25)

EM-UTP4P(Cat6) (E25)

EM-UTP4P(Cat6) ((G22))

既設配管用支持ブロック使用
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ＰＨ１階　平面図

煙突 FL+1,500

sb02789
四角形

sb02789
タイプライターテキスト
機器高さ追記

sb02789
タイプライターテキスト
正



担　当

ナス総合設備事務所 2021.12.17

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

Ｅ

図面番号年　 月　 日

A3 1/1000
区
 
分

設　計

会社
１７

電　気

一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号
図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事
共同溝

改修
株式 縮　

　

尺

校　閲

A1 1/500

光ケーブルSM-8C ((CR))

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

128,600
52,600

31
,
00
0

1
4
,0
0
0

発寒清掃工場

発寒破砕工場

西清掃事務所

札幌市発寒融雪槽

以降　E-09へ

以降　E-18へ

sb02789
タイプライターテキスト
誤

sb02789
四角形



担　当

ナス総合設備事務所 2021.12.17

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

Ｅ

図面番号年　 月　 日

A3 1/1000
区
 
分

設　計

会社
１７

電　気

一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号
図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事
共同溝

改修
株式 縮　

　

尺

校　閲

A1 1/500

光ケーブルSM-8C ((CR))

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

128,600
52,600

31
,
00
0

1
4
,0
0
0

発寒清掃工場

発寒破砕工場

西清掃事務所

札幌市発寒融雪槽

以降　E-09へ

以降　E-18へ

既設CR F L + 2 , 0 0 0

sb02789
四角形

sb02789
タイプライターテキスト
配線高さの追記

sb02789
タイプライターテキスト
正



改修

１８
工　

事　

名

ナス総合設備事務所 発寒破砕工場　Ｂ１階平面図

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

会社
縮　
　

尺

図　

面　

名

校　閲

株式

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

A3 1/400

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

2021.12.17

図面番号年　 月　 日設　計

A1 1/200

区
 
分

担　当

光ケーブルSM-8C ((CR))

光ケーブルSM-8C ((E25))

ストレ－ジ

タンク室

（２）

重油

ストレ－ジ

重油ボイラ－室

（３）
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切断機部品庫

6
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（破砕機ピット）
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ＤＮ

Ｂ１階平面図 Ｓ＝１／２００
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以降　E-17へ
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タイプライターテキスト
誤
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四角形
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四角形
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四角形



改修

１８
工　

事　

名

ナス総合設備事務所 発寒破砕工場　Ｂ１階平面図

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

会社
縮　
　

尺

図　

面　

名

校　閲

株式

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

A3 1/400

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

2021.12.17

図面番号年　 月　 日設　計

A1 1/200

区
 
分

担　当

光ケーブルSM-8C ((CR))

光ケーブルSM-8C ((E25))

ストレ－ジ

タンク室
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Ｂ１階平面図 Ｓ＝１／２００
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以降　E-17へ

既設CR F L + 2 , 0 0 0

既設CR  F L + 3 , 4 0 0
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四角形

sb02789
四角形
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四角形

sb02789
タイプライターテキスト
配線高さの追記

sb02789
タイプライターテキスト
正



2021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/200

区
 
分

担　当 設　計 図面番号年　 月　 日

ナス総合設備事務所 発寒破砕工場　３階平面図

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

改修

２０株式

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

校　閲

会社
縮　
　

尺

図　

面　

名

配管支持架台ゴムマット付き
溶融亜鉛メッキ　L=150　H=100

HUB
溶融亜鉛めっき防水

EM-UTP4P(Cat6) (G22)

PB.300×300×300
既設回路より電源供給

D

壁取付金物
C

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

壁取付金物
C

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

コンデンサ吸気

車列監視

EM-EEF2.0-2C (G22)

煙突

屋上（１）

１ＦＬ＋１３５００

ＤＮ

選別室（１）吹抜
階段室（３）

吹抜

屋上（２）

屋上（３）

冷却塔室

選別室（３）

集塵機室（２）吹抜

屋上（４）

選別室（２）

Ｓ＝１／２００３階平面図 ４階平面図 Ｒ階平面図 Ｓ＝１／２００Ｓ＝１／２００
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光ケーブルSM-8C ((E25))
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タイプライターテキスト
誤
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四角形

sb02789
四角形
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四角形

sb02789
四角形



2021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/200

区
 
分

担　当 設　計 図面番号年　 月　 日

ナス総合設備事務所
Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

改修

２０株式

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

校　閲

会社
縮　
　

尺

図　

面　

名

配管支持架台ゴムマット付き
溶融亜鉛メッキ　L=150　H=100

HUB
溶融亜鉛めっき防水

EM-UTP4P(Cat6) (G22)

PB.300×300×300
既設回路より電源供給

D

壁取付金物
C

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

C

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

EM-EEF2.0-2C (G22)

煙突

屋上（１）

１ＦＬ＋１３５００

ＤＮ

選別室（１）吹抜
階段室（３）

吹抜

屋上（２）

屋上（３）

冷却塔室

選別室（３）

集塵機室（２）吹抜

屋上（４）

選別室（２）

Ｓ＝１／２００３階平面図 ４階平面図 Ｒ階平面図 Ｓ＝１／２００Ｓ＝１／２００
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光ケーブルSM-8C ((E25))

発寒破砕工場　３・４・Ｒ階平面図

コンデンサ吸気 FL+1,500

新設監視カメラの用途は以下のとおり

・車列監視：破砕工場混雑時に道路で

順番待ちをしている車列確認用

壁取付金物
車列監視 FL+2,000

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
四角形

sb02789
タイプライターテキスト
図面名称の修正

sb02789
タイプライターテキスト
文言の追記

sb02789
タイプライターテキスト
機器高さ追記

sb02789
タイプライターテキスト
正
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タイプライターテキスト
誤



３階平面図

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

株式
会社

縮　
　

尺

図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

校　閲

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/2002021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400
区
 
分

図面番号年　 月　 日

ナス総合設備事務所
担　当 設　計

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

※特記なきPBは既設とする
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３８株式
会社

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名
電　気

図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事
縮　
　

尺

校　閲

１階平面図ナス総合設備事務所 Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号

A3 1/400

2021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A1 1/200

図面番号年　 月　 日設　計
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分

担　当

煙突
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ボイラー用ポンプ室

コンプレッサー室

ブロータンク室

塗装室

重油タンク室1

UP

ELV

ELV

循環剤ブロワ室

通路4

灰固形化室
灰ピット

ポンプ用部品庫

玄関

階段5

重油タンク室2

ハロンボンベ室

循環剤ブロワ室

前室3

階段4

階段1

炉室

工作室

非常用発電機室

階段3

階段2

通路5

　1階　平面図　

仮設（参考図）
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一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400

2021.12.17一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/200

図面番号担　当 設　計

区
 
分

年　 月　 日

ナス総合設備事務所
工　

事　

名

会社

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

株式 縮　
　

尺

校　閲

Ｅ

電　気

図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

灰ピット
吹抜

タービン発電機室
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一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400

2021.12.17一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/200
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分
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株式

Air conditioning・Sanitary・Electric・Planing・Supervise・・・・

工　

事　

名

会社
縮　
　

尺

図　

面　

名

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事

電　気

校　閲

４階平面図 Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/2002021.12.17

一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400

図面番号年　 月　 日

ナス総合設備事務所
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分

担　当 設　計
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一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

A3 1/400

2021.12.17一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 A1 1/200

図面番号担　当 設　計

区
 
分

年　 月　 日

ナス総合設備事務所会社
縮　
　

尺

工　

事　

名

株式
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図　

面　

名

５階平面図 Ｅ

校　閲

発寒清掃工場監視カメラ設備更新工事
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一級建築士事務所登録 北海道知事(石)第５６７２号

※((〇〇))は既設配管・ダクトを示す

※ハウジングとの接続には金属製可とう管0.5mを使用

A3 1/400

Ｅ一級建築士　福地　勝治　第１０１４５３号 2021.12.17 A1 1/200

区
 
分

担　当 図面番号年　 月　 日設　計

ナス総合設備事務所 発寒破砕工場　Ｂ１階平面図
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